
- Вывод питания
 для светодиодной подсветки зеркала

- Вывод питания
 автоматического диспенсера мыла

- Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

- Вывод питания сушилки для рук

- Вывод питания настенных светильников

- Вывод питания светодиодной
 подсветки кухонного гарнитура

- Вывод питания оборудования
 закрепленного на потолках

- Вывод питания
светодиодной подсветки карнизов

- Вывод питания нагревательного
 элемента полотенцесушителя

- Вывод питания медецинского оборудования

Условные обозначения
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Экспликация помещений

№ пом . Наименование
Площа

дь

Кат.

пом.
1067б Уборная для посетителей 4,88

1070 Кабинет врача стоматолога терапевта 14,09

1071
Кабинет врача стоматолога

парадонтолога
13,62

1072 Кабинет старшей сестры 9,49

1072а Уборная для персонала 3,55

1073 Тамбур 12,19

1074 Лестничная клетка 2 24,08

1075 Коридор 43,04

1076 Кабинет врача стоматолога терапевта 15,37

1077 Кабинет врача стоматолога хирурга 14,78

1078 Кабинет врача оториноларинголога 21,88

1079
Кабинет заведуещего отделением

(администратора)
14,91

1080
Малая операционная

(стоматологическая)
19,39

1080а Шлюз пациента 3,84

1080б Предоперационная 5,10

1081 Санитарная комната 4,30

1081а Техническое помещение 2,69

1082 Коридор 9,14

1083
Комната временного пребывания

пациента после процедур
14,13

1084 Рентгеностоматологический кабинет 8,86

1085 Уборная 2,26

1091 Коридор 14,33

1092
Диспетчерская с круглосуточным

пожарным постом
32,15

1107 Уборная 3,06

1108 Уборная 5,40

1109 Уборная для персонала с ПУИ 2,55

1110 Лестничная клетка 3 12,74

Экспликация помещений

№ пом . Наименование
Площа

дь

Кат.

пом.
1037 Уборная для МГН 7,51

1039 Уборная для персонала 4,38

1040 Ожидальная 40,28

1041 Процедурная денситометрии 24,22

1042 Кабинет врача рентгенолога 12,82

1043 Процедурная рентгендиагностики 27,28

1043а Уборная 2,35

1044 Комната управления 9,48

1045 Кабинет врача рентгенолога 12,12

1045а Кабинет врача рентгенолога 12,54

1047 Шлюз подготовки пациента 16,30

1047а Кабина для переодевания 4,04

1048 Техническое помещение 18,65 В3

1049 Процедурная МРТ 35,54

1050 Комната управления 9,08

1051 Главный вестибюль 131,11

1052 Ресепшн 8,55

1053 Гардероб уличной одежды посетителей 18,21

1054 Договорный отдел 12,61

1055 Тамбур 6,00

1055а Вестибюль 16,01

1056 Помещение охраны 9,29

1057 Договорный отдел 7,26

1057а Коридор 3,63

1057б Касса 4,41

1058 Лестничная клетка 1 33,24

1059 Разгрузочная 8,39 В4

1060 Коридор 17,27

1061 Уборная для МГН 5,06

1062 Комната приема пищи 11,41

1063 Уборная для персонала 3,53

1064 Стерилизационная 8,07 В4

1065 Уборная для посетителей 4,33

1066 Уборная для посетителей 4,52

1067 Коридор 38,01

1067а Ожидальная с зоной ресепшн 44,35

Экспликация помещений

№ пом . Наименование
Площа

дь

Кат.

пом.
1001 Тамбур 6,40

1002 Вестибюль приемного отделения 15,46

1004 Ресепшн 7,40

1005 Помещение для хранения каталок 3,41

1007 Вестибюль приема VIP посетителей 17,81

1008 Ресепшн 6,25

1010 Санитарная комната 4,77

1011 Диагностическая палата 19,29

1012 Коридор 21,75

1013 Шлюз 3,86

1014 Диагностическая палата 27,77

1014а Шлюз 3,28

1014б Уборная с душевой 4,23

1016 Помещение АТС 8,55 В4

1017 Лестничная клетка 5 23,88

1018 Шлюз 11,48

1019 Комната персонала 9,38

1020 Коридор 179,98

1023 Помещение концентратора кислорода 18,25 В4

1024 Техническая комната 9,04 В3

1025 Процедурная КТ 29,12

1026 Комната управления 10,75

1027 Санитарная комната 8,39

1028 Комната персонала 8,29

1029 Кабинет заведующего 20,34

1030 Лестничная клетка 4 12,36

1031 Лифтовый холл 5,22

1032 Лестничная клетка 6 9,73

1033 Ординаторская 14,96

1034
Комната старшей медсестры с местом

хранения медикаментов
6,99

1034а Медикаменты 3,77 В4

1035 Процедурная маммографии 21,87

1035а Комната управления 6,87

1035б Шлюз 2,23

1036 Уборная для посетителей 3,76
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1105 Лестничная клетка 8 22,43

1106 ВРУ 9,57
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1 130

Вывод-3
680

Вывод-4
640

Вывод-4
640

Вывод-1
1680

Вывод-3
680

Вывод-5
2 020

Вывод-5
2 020

Вывод-5
2 020

Вывод-5
2 020
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2 020

Вывод-5
2 020

Вывод-5
2 020

Вывод-5
2 020

Вывод-5
2 020 Вывод-5
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2 020
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2 020

Вывод-5
2105

Вывод-5
2 020 Вывод-5

2 020

Вывод-5
2 020

Вывод-5
2 020

1Б + Выкл2 (пр)
1055

2Б+2Rj
1800

1Б
6 300

ТВ55`

ТВ55`

ТВ55`

ТВ55`

ТВ42`

ТВ43`

ТВ55`

ТВ55`

1Б
2 240

1Б
300

2Б
900

4К+2RJ
300

2Б+2RJ
900

Вывод-1
1680

СТ

1Б
300

1Б
2 240

1БК
300

1Б
300

2Б+2Rj
1600

2Б+2RJ

1БК
400

1Б
2 240

2Б
960

1Б
300

2Б+2Rj
1 760

1Б
2 240

2Б+2Rj
1 800

1Б
300

2Б+2Rj
1 960

2Б+2RJ
900

4К+2RJ
300

1Б
2 240

1Б
300

1Б
300

Вывод-2
1130

Вывод-1
2750

Вывод-1
2750

Вывод-1
2750

НС1

НС1

Вывод-2
1130

4К+2RJ
300

4К+2RJ
435

2Б+2RJ
900

Вывод-2
1130

Ракорвина не
предусмотрена

дизайном.
На общем
совещании

обсуждали, что в
данном месте
раковина не

нужна, поскольку
рядом с.у. Просим
подтердить,что
раковина не

нужна

В помещении 1011
не размещается
предлагаемое
оборудование.

Телевизор.негатос
коп, холодильник,
перекрывают друг
друга. Аппарта
вент легких, не
вмещается в
простенок

Рассмотриет
возможность

применения более
мощного дезара

для данного
помещения.
Например 3s.
местап для

размещения 2х
дезаров нет.

Вывод-2
1 130

Вывод-2
1 130

Сч
1150

Вывод-2
1130

Вывод-2
1 130

Вывод-2
1130

Вывод-2
1130

Вывод-2
1 130

Вывод-2
1 000

Вывод-2
1 130

Вывод-1
1680

Вывод-5
2 020

Вывод-5
2 020

Вывод-5
2 020

1Б
300

Вывод-2
1 130

Вывод-2
1 130

КВ
1 199

Сч
1 150

1033

27

27

         
Примечание:         
1. Перед заказом обязательно провести контрольные замеры на объекте          
2. Размеры радиусных подоконников даны с учетом замера по хорде большего и меньшего радиуса подоконника.          
3. Типы кромок см. отдельный чертеж-схему          
4. Типы подоконников указаны на планах помещений разрабатываемых в рамках РД по дизайн проекту, кол-во подоконников в спецификации учитывает только данные помещения 

Условные обозначения:

ПД-Ф-41-Р:
ПД-подоконная доска
Ф-фигурная кромка
41-тип по размеру
Р-радиусный подоконник

3021

3034а

Помещения разарбатываемые в рамках РД
в соответвии с дизайн-проектом

Помещения разарбатываемые в рамках РД
по аналогии с разарботанным дизайн-проектом

Не выделенные помещения - помещения
не разрабатываемые в рамках РД



- Вывод питания
 для светодиодной подсветки зеркала

- Вывод питания
 автоматического диспенсера мыла

- Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

- Вывод питания сушилки для рук

- Вывод питания настенных светильников

- Вывод питания светодиодной
 подсветки кухонного гарнитура

- Вывод питания оборудования
 закрепленного на потолках

- Вывод питания
светодиодной подсветки карнизов

- Вывод питания нагревательного
 элемента полотенцесушителя

- Вывод питания медецинского оборудования

Условные обозначения

Вывод-2
1 130

Вывод-3
680

Вывод-4
640

Вывод-5
2 020

Вывод-1
1680

Вывод-6

Вывод-7

Вывод-8

Вывод-9

Вывод-10
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План мебели и розеток 2 этажа Блоки Б, В

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой»
Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов
пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к
современному использованию) здания

Архитектурные интерьеры.
(Блок Б,В). Задание для

смежных раделов
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Проверил

Киселев

Петровций

Н.Контроль Ольдекоп
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Экспликация помещений

№ пом . Наименование Площадь

Кат

.

пом.
2056а Уборная для МГН 6,77

2057
Кабинет старшей сестры с местом для хранения

медикаментов
14,05

2058 Кабинет дуплексного сканирования 14,30

2059 Кабинет УЗИ 14,06

2060 Кабинет УЗИ 13,23

2061 Кабинет ФВД с нагрузочными пробами 23,25

2062 Кабинет ЭКГ 18,03

2063 Кабинет ЭЭГ 15,81

2064
Кабинет врача отоларинголога с

аудиметрической кабиной
23,75

2065 Кабинет Эхо-КГ 16,41

2066 Коридор 60,04

2067 Кабинет врача нефролога 19,12

2068 Кабинет врача офтальмолога 20,51

2069 Кабинет врача офтальмолога 24,42

2069а Темная комната 6,90

2070 Кабинет врача эндокринолога 18,45

2071 Лестничная клетка 2 23,35

2072 Кладовая расходных материалов 20,81 В3

2090 Ожидальная 7,79

2091 Кабинет врача кардиолога 15,74

2092 Уборная 2,12

2093 Уборная для посетителей 4,13

2094 Уборная для посетителей 5,16

2095 Лестничная клетка 11,72

2096 Кабинет врача аллерголога 10,83

2097 Кабинет врача невролога 11,41

2098 Кабинет врача-косметолога 10,49

2099 Кабинет врача-косметолога 10,56

Экспликация помещений

№ пом . Наименование Площадь

Кат

.

пом.
2031 Кабинет врача невролога 14,00

2032 Лифтовый холл 4,92

2033 Кабинет врача-психиатра/нарколога 13,44

2033а Ожидальная 7,70

2034 Уборная для МГН 5,97

2035 Уборная для посетителей 3,32

2036 Уборная для посетителей 3,29

2037 Лестничная клетка 3 14,56

2038 Процедурная при кабинете косметолога 15,88

2039 Процедурная при кабинете косметолога 10,93

2040 Процедурная при кабинете косметолога 15,58

2041 Процедурная дерматолога 22,30

2042 Кабинет дерматолога 22,54

2043 Процедурная дерматолога 17,34

2044 Холл-рекреация 156,80

2044а Регистратура 10,23

2044б Картохранилище 8,76 В4

2045 Кабинет врачебного консилиума 22,62

2046 Кабинет выписки больничных листов 16,56

2047 Лестничная клетка 1 32,02

2048 Кабинет заведующего отделением 18,26

2049 Аптечный киоск 13,62

2050 Помещение выгрузки лекаственных средсв 6,82 В4

2051 Помещение хранения лекарственных средств 7,17 В4

2052 Кабинет сотрудников 12,30

2052а Уборная 1,77

2053

Помещение хранения ядовитых,

сильнодействующих, психотропных,

наркотических средств

5,72 В4

2055 Коридор-ожидальная 49,04

2056 Кабинет иглорефлексотерапии 26,65

Экспликация помещений

№ пом . Наименование Площадь

Кат

.

пом.
2001 Коридор-ожидальная 41,28

2002 Манипуляционная на 3 кресла 24,11

2002а Уборная 1,82

2003 Кабинет врача терапевта 18,89

2004 Кабинет врача терапевта 19,28

2005 Кабинет врача терапевта 18,53

2006а Кабинет диспансеризации 11,43

2006б Кабинет доврачебной помощи 10,80

2007 Кабинет врача пульмонолога 12,56

2009 Лестничная клетка 5 27,79

2010 Зона безопасности МГН 12,10

2011 Кабинет врача 10,59

2011а Кабинет врача 10,67

2012 Коридор 49,99

2013 Процедурная забора крови 10,30

2014 Кабинет врача психолога 13,68

2016
Комната приготовления аллергенов с

процедурной аллерголога
12,69 В4

2017 Санитарная комната 9,32

2018 Ожидальная 17,98

2019 Лестничная клетка 4 12,77

2020 Уборная для персонала 2,69

2021 Уборная для персонала 2,07

2022 Шлюз 3,50

2023 Коридор 38,40

2024 Процедурная внутривенных вливаний 13,50

2025 Кабинет вакцинопрофилактики 16,29

2026 Расходные материалы 9,78 В3

2027 Коридор-ожидальная 131,41

2028 Ординаторская 34,21

2030 Комната персонала 11,98
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Экспликация помещений

№ пом. Наименование Площадь
Кат

.
пом.

2056а Уборная для МГН 6,77

2057 Кабинет старшей сестры с местом для хранения
медикаментов

14,05

2058 Кабинет дуплексного сканирования 14,30
2059 Кабинет УЗИ 14,06
2060 Кабинет УЗИ 13,23
2061 Кабинет ФВД с нагрузочными пробами 23,25
2062 Кабинет ЭКГ 18,03
2063 Кабинет ЭЭГ 15,81

2064 Кабинет врача отоларинголога с
аудиметрической кабиной

23,75

2065 Кабинет Эхо-КГ 16,41
2066 Коридор 60,04
2067 Кабинет врача нефролога 19,12
2068 Кабинет врача офтальмолога 20,51
2069 Кабинет врача офтальмолога 24,42

2069а Темная комната 6,90
2070 Кабинет врача эндокринолога 18,45
2071 Лестничная клетка 2 23,35
2072 Кладовая расходных материалов 20,81 В3
2090 Ожидальная 7,79
2091 Кабинет врача кардиолога 15,74
2092 Уборная 2,12
2093 Уборная для посетителей 4,13
2094 Уборная для посетителей 5,16
2095 Лестничная клетка 11,72
2096 Кабинет врача аллерголога 10,83
2097 Кабинет врача невролога 11,41
2098 Кабинет врача-косметолога 10,49
2099 Кабинет врача-косметолога 10,56

Экспликация помещений

№ пом. Наименование Площадь
Кат

.
пом.

2031 Кабинет врача невролога 14,00
2032 Лифтовый холл 4,92
2033 Кабинет врача-психиатра/нарколога 13,44

2033а Ожидальная 7,70
2034 Уборная для МГН 5,97
2035 Уборная для посетителей 3,32
2036 Уборная для посетителей 3,29
2037 Лестничная клетка 3 14,56
2038 Процедурная при кабинете косметолога 15,88
2039 Процедурная при кабинете косметолога 10,93
2040 Процедурная при кабинете косметолога 15,58
2041 Процедурная дерматолога 22,30
2042 Кабинет дерматолога 22,54
2043 Процедурная дерматолога 17,34
2044 Холл-рекреация 156,80

2044а Регистратура 10,23
2044б Картохранилище 8,76 В4
2045 Кабинет врачебного консилиума 22,62
2046 Кабинет выписки больничных листов 16,56
2047 Лестничная клетка 1 32,02
2048 Кабинет заведующего отделением 18,26
2049 Аптечный киоск 13,62
2050 Помещение выгрузки лекаственных средсв 6,82 В4
2051 Помещение хранения лекарственных средств 7,17 В4
2052 Кабинет сотрудников 12,30

2052а Уборная 1,77

2053
Помещение хранения ядовитых,
сильнодействующих, психотропных,
наркотических средств

5,72 В4

2055 Коридор-ожидальная 49,04
2056 Кабинет иглорефлексотерапии 26,65

Экспликация помещений

№ пом. Наименование Площадь
Кат

.
пом.

2001 Коридор-ожидальная 41,28
2002 Манипуляционная на 3 кресла 24,11

2002а Уборная 1,82
2003 Кабинет врача терапевта 18,89
2004 Кабинет врача терапевта 19,28
2005 Кабинет врача терапевта 18,53

2006а Кабинет диспансеризации 11,43
2006б Кабинет доврачебной помощи 10,80
2007 Кабинет врача пульмонолога 12,56
2009 Лестничная клетка 5 27,79
2010 Зона безопасности МГН 12,10
2011 Кабинет врача 10,59

2011а Кабинет врача 10,67
2012 Коридор 49,99
2013 Процедурная забора крови 10,30
2014 Кабинет врача психолога 13,68

2016 Комната приготовления аллергенов с
процедурной аллерголога

12,69 В4

2017 Санитарная комната 9,32
2018 Ожидальная 17,98
2019 Лестничная клетка 4 12,77
2020 Уборная для персонала 2,69
2021 Уборная для персонала 2,07
2022 Шлюз 3,50
2023 Коридор 38,40
2024 Процедурная внутривенных вливаний 13,50
2025 Кабинет вакцинопрофилактики 16,29
2026 Расходные материалы 9,78 В3
2027 Коридор-ожидальная 131,41
2028 Ординаторская 34,21
2030 Комната персонала 11,98
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Примечание:         
1. Перед заказом обязательно провести контрольные замеры на объекте          
2. Размеры радиусных подоконников даны с учетом замера по хорде большего и меньшего радиуса подоконника.          
3. Типы кромок см. отдельный чертеж-схему          
4. Типы подоконников указаны на планах помещений разрабатываемых в рамках РД по дизайн проекту, кол-во подоконников в спецификации учитывает только данные помещения 

Условные обозначения:

ПД-Ф-41-Р:
ПД-подоконная доска
Ф-фигурная кромка
41-тип по размеру
Р-радиусный подоконник

3021

3034а

Помещения разарбатываемые в рамках РД
в соответвии с дизайн-проектом

Помещения разарбатываемые в рамках РД
по аналогии с разарботанным дизайн-проектом

Не выделенные помещения - помещения
не разрабатываемые в рамках РД



- Вывод питания
 для светодиодной подсветки зеркала

- Вывод питания
 автоматического диспенсера мыла

- Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

- Вывод питания сушилки для рук

- Вывод питания настенных светильников

- Вывод питания светодиодной
 подсветки кухонного гарнитура

- Вывод питания оборудования
 закрепленного на потолках

- Вывод питания
светодиодной подсветки карнизов

- Вывод питания нагревательного
 элемента полотенцесушителя

- Вывод питания медецинского оборудования

Условные обозначения
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Экспликация помещений

№ пом . Наименование Площадь

3045 Кабинет заведующего 14,72

3045а Санузел 3,05

3047 Холл-рекреация 158,57

3048 Лестничная клетка 1 33,49

3049 Кладовая 6,84

3050 Зал реабилитации 42,79

3051 Инвентарная 5,26

3052 37,00

3053 Коридор-ожидальная 113,83

3053а Уборная для МГН 5,86

3054 Кабинет врача-заведующего отделением 15,88

3055 Кабинет электролечения (на 4 кушетки) 28,53

3056 Помещение обработки прокладок 6,41

3057 Кабинет массажа 19,04

3058 Уборная для посетителей 4,33

3059 Уборная для посетителей 4,61

3061 Зал индивидуальных занятий ЛФК 36,57

3063 Зал индивидуальных занятий ЛФК 27,69

3064 Помещение для переодевания с санузлом 5,27

3065 Зал групповых занятий ЛФК 62,91

3066 Помещение для переодевания 8,39

3067 Уборная 2,01

3068 Душевая 5,42

3069 Кабинет индивидуальных ингаляций 18,19

3069а Моечная 5,36

3070 Кабинет массажа 12,31

3070а Кабинет массажа 13,83

3071 Кабинет массажа 14,80

3071а Кабинет массажа 14,60

3071б Душевая 2,09

3090 Уборная для персонала 3,22

3091 Лестничная клетка 10,53

3092 Уборная для персонала 3,22

Экспликация помещений

№ пом . Наименование Площадь

Кат

.

пом.
3024 Буфетная 18,89

3024а Моечная 6,59

3025 Процедурная 11,46

3026 Помещение сестры-хозяйки 16,85

3027 Пост дежурной медсестры 12,68

3028 Перевязочная 22,46

3029 Расходные материалы 6,15 В4

3032 Палата на 1 койку 24,25

3032а Санузел 5,75

3032б Шлюз 6,06

3033 Палата на 1 койку 18,02

3033а Санузел 4,32

3033б Шлюз 4,14

3034 Палата на 1 койку 20,94

3034а Санузел 4,31

3034б Шлюз 5,17

3035 Лестничная клетка 3 12,98

3036 Коридор 37,47

3036а Шлюз 6,18

3037 Палата на 1 койку 18,62

3037а Санузел 3,22

3037б Шлюз 4,33

3038 Палата на 1 койку 17,29

3038а Санузел 3,66

3038б Шлюз 4,10

3039 Палата на 1 койку 18,17

3039а Санузел 7,30

3039в Шлюз 5,75

3040 Палата на 1 койку 21,89

3040а Санузел 4,35

3040б Шлюз 4,22

3041

Кабинет старшей сестры с помещением хранения

расходных материалов и лекарственных средств

17,19

3042

Ординаторская

12,29

3044 Шлюз 5,34

Экспликация помещений

№ пом . Наименование Площадь

Кат

.

пом.
3001 Палата VIP на 1 койку 35,91

3001а Санузел 4,99

3002 Шлюз 10,67

3003 Уборная 2,45

3004 Комната приема посетителей 20,09

3005 Палата VIP на 1 койку 34,18

3005а Санузел 4,73

3006 Шлюз 11,04

3007 Уборная 1,74

3008 Комната приема посетителей 10,79

3009 Коридор 14,00

3010 Шлюз 13,02

3011 Лестничная клетка 5 29,08

3012 Зона безопасности МГН 11,30

3013 Коридор 32,89

3014 Палата на 1 койку 14,73

3014а Санузел 3,42

3014б Шлюз 3,83

3015 Помещение хранения переносной аппаратуры 10,00 В3
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Экспликация помещений

№ пом. Наименование Площадь
Кат

.
пом.

3045 Кабинет заведующего 14,72
3045а Санузел 3,05
3047 Холл-рекреация 158,57
3048 Лестничная клетка 1 33,49
3049 Кладовая 6,84 В4
3050 Зал реабилитации 42,79
3051 Инвентарная 5,26
3052 37,00
3053 Коридор-ожидальная 113,83

3053а Уборная для МГН 5,86
3054 Кабинет врача-заведующего отделением 15,88
3055 Кабинет электролечения (на 4 кушетки) 28,53
3056 Помещение обработки прокладок 6,41
3057 Кабинет массажа 19,04
3058 Уборная для посетителей 4,33
3059 Уборная для посетителей 4,61
3061 Зал индивидуальных занятий ЛФК 36,57
3063 Зал индивидуальных занятий ЛФК 27,69
3064 Помещение для переодевания с санузлом 5,27
3065 Зал групповых занятий ЛФК 62,91
3066 Помещение для переодевания 8,39
3067 Уборная 2,01
3068 Душевая 5,42
3069 Кабинет индивидуальных ингаляций 18,19

3069а Моечная 5,36

3070 Кабинет массажа 12,31
3070а Кабинет массажа 13,83
3071 Кабинет массажа 14,80

3071а Кабинет массажа 14,60
3071б Душевая 2,09
3090 Уборная для персонала 3,22
3091 Лестничная клетка 10,53
3092 Уборная для персонала 3,22

Экспликация помещений

№ пом. Наименование Площадь
Кат

.
пом.

3024 Буфетная 18,89
3024а Моечная 6,59
3025 Процедурная 11,46
3026 Помещение сестры-хозяйки 16,85
3027 Пост дежурной медсестры 12,68
3028 Перевязочная 22,46
3029 Расходные материалы 6,15 В4
3032 Палата на 1 койку 24,25

3032а Санузел 5,75
3032б Шлюз 6,06
3033 Палата на 1 койку 18,02

3033а Санузел 4,32
3033б Шлюз 4,14
3034 Палата на 1 койку 20,94

3034а Санузел 4,31
3034б Шлюз 5,17
3035 Лестничная клетка 3 12,98
3036 Коридор 37,47

3036а Шлюз 6,18
3037 Палата на 1 койку 18,62

3037а Санузел 3,22
3037б Шлюз 4,33
3038 Палата на 1 койку 17,29

3038а Санузел 3,66
3038б Шлюз 4,10
3039 Палата на 1 койку 18,17

3039а Санузел 7,30
3039в Шлюз 5,75
3040 Палата на 1 койку 21,89

3040а Санузел 4,35
3040б Шлюз 4,22
3041

Кабинет старшей сестры с помещением хранения
расходных материалов и лекарственных средств

17,19

3042

Ординаторская

12,29

3044 Шлюз 5,34

Экспликация помещений

№ пом. Наименование Площадь
Кат

.
пом.

3001 Палата VIP на 1 койку 35,91
3001а Санузел 4,99
3002 Шлюз 10,67
3003 Уборная 2,45
3004 Комната приема посетителей 20,09
3005 Палата VIP на 1 койку 34,18

3005а Санузел 4,73
3006 Шлюз 11,04
3007 Уборная 1,74
3008 Комната приема посетителей 10,79
3009 Коридор 14,00
3010 Шлюз 13,02
3011 Лестничная клетка 5 29,08
3012 Зона безопасности МГН 11,30
3013 Коридор 32,89
3014 Палата на 1 койку 14,73

3014а Санузел 3,42
3014б Шлюз 3,83
3015 Помещение хранения переносной аппаратуры 10,00 В3
3016 Палата на 1 койку 13,67

3016а Санузел 3,80
3016б Шлюз 2,99
3017 Палата на 1 койку 15,90

3017а Санузел 3,23
3017б Шлюз 3,71
3018 Палата на 1 койку 14,95

3018а Санузел 3,83
3018б Шлюз 5,54
3019 Санитарная комната 9,15
3020 Комната персонала 8,08
3021 Коридор 63,70

3021а Зона безопасности МГН 8,14
3022 Лестничная клетка 4 13,73

3022а Шлюз 9,94
3023 Лифтовый холл 4,99

Зал реабилитации

3069б Компрессорная 3,78
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Примечание:         
1. Перед заказом обязательно провести контрольные замеры на объекте          
2. Размеры радиусных подоконников даны с учетом замера по хорде большего и меньшего радиуса подоконника.          
3. Типы кромок см. отдельный чертеж-схему          
4. Типы подоконников указаны на планах помещений разрабатываемых в рамках РД по дизайн проекту, кол-во подоконников в спецификации учитывает только данные помещения 

Условные обозначения:

ПД-Ф-41-Р:
ПД-подоконная доска
Ф-фигурная кромка
41-тип по размеру
Р-радиусный подоконник

3021

3034а

Помещения разарбатываемые в рамках РД
в соответвии с дизайн-проектом

Помещения разарбатываемые в рамках РД
по аналогии с разарботанным дизайн-проектом

Не выделенные помещения - помещения
не разрабатываемые в рамках РД



- Вывод питания
 для светодиодной подсветки зеркала

- Вывод питания
 автоматического диспенсера мыла

- Вывод питания смесителя для раковин в с.у.

- Вывод питания сушилки для рук

- Вывод питания настенных светильников

- Вывод питания светодиодной
 подсветки кухонного гарнитура

- Вывод питания оборудования
 закрепленного на потолках

- Вывод питания
светодиодной подсветки карнизов

- Вывод питания нагревательного
 элемента полотенцесушителя

- Вывод питания медецинского оборудования

Условные обозначения
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Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"План мебели и розеток 4 этажа Блоки
Б,В

5Р

Формат А0

План мебели и розеток 4 этажа Блоки Б,В

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой»
Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов
пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к
современному использованию) здания

Архитектурные интерьеры.
(Блок Б,В). Задание для

смежных раделов

Разработал

Проверил

Киселев

Петровций

Н.Контроль Ольдекоп

Договор № 106/01-60 1325-12/22/ПИР-АИ2.2/АИ3.2

4061 Смотровая

4061а Уборная

4062 Кабинет КТГ плода

4063 Коридор

4064 Кабинет врача гинеколога

4065 Смотровая

4065а Уборная

4084

4085 Лестничная клетка

4039 Коридор-ожидальная 70,85

4040 Процедурная бронхоскопии 19,80

4041 Моечная 10,41 В3

4042 Кабинет врача гастроскопии/ колоноскопии 10,16

4043 Процедурная гастроскопии 16,13

4044 Моечная 10,12 В3

4045 Процедурная колоноскопии 18,31

4047 Уборная 2,36

4047а Кабина для переодевания 2,00

медикаментов

4014а Материальная 10,16

4015
Кабинет заведующего отделением (хирургической

помощи)
17,86

4015а Санузел 3,55

4016 Комната персонала 13,03

4017 Кабинет врача 11,82

4018 Санитарная комната 9,14

4019 Лестничная клетка 4 13,60

4020 Лифтовый холл 4,92
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Примечание:         
1. Перед заказом обязательно провести контрольные замеры на объекте          
2. Размеры радиусных подоконников даны с учетом замера по хорде большего и меньшего радиуса подоконника.          
3. Типы кромок см. отдельный чертеж-схему          
4. Типы подоконников указаны на планах помещений разрабатываемых в рамках РД по дизайн проекту, кол-во подоконников в спецификации учитывает только данные помещения 

Условные обозначения:

ПД-Ф-41-Р:
ПД-подоконная доска
Ф-фигурная кромка
41-тип по размеру
Р-радиусный подоконник

Помещения разарбатываемые в рамках РД
в соответвии с дизайн-проектом

Помещения разарбатываемые в рамках РД
по аналогии с разарботанным дизайн-проектом

Не выделенные помещения - помещения
не разрабатываемые в рамках РД
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Т1

ТВ55`

ТПБЗ

Ун

Ун1

Ун2

Ч1

Ч2

Э-47

Э-47-1

Облучатель Дезар-3

Держатель для бумажных
полотенец

Диспенсер для туалетной
бумаги

Дозатор локтевой для
дез.средств

Дозатор локтевой для дез.
средств на стойке

Туалетный ёршик

Сушилка для рук

Сушилка для рук подвесная

Дозатор мыла
безконтактный

Дозатор мыла

Подвесная тумба с
раковиной

Вызывная панель

Гигиенический душ

Душевая стойка с
тропическим душем

Душевая стойка с
тропическим душем

Зеркало круглое D700

Зеркало круглое D600

Зекрало круглое d700 RING

Зеркало 50х70

Зеркало квадратное с
фацетом

Извещатель пожарный
дымовой линейный

Извещатель ручной
адресный

Кнопка выхода

Контрольно-отключающее
устройство с кол-вом
выводов

Картина

Клавиша смыва

Кнопка экстренного вызова

Настенный светильник

Настенный светильник

Настенный светильник

Настенный светильник

Настенный светильник

Настенный светильник

Настенный светильник

Навигационная табличка

Тип медицинской консоли

Оповещатель охранно-
пожарный световой

Световая панель "ВЫХОД"

Пульт управления
кондицтонированием

Раковина с.у.
инд.изготовления

Решетка
дымоудаления/компенсации

Светильник, система
дежурного освещения

Световое табло "Не
входить"

Считыватель СКУД

Терморегулятор

Телевизор с диагональю

Табличка"Пожаробезопасная
зона МГН"

Унитаз подвесной

Унитаз подвесной

Унитаз подвесной для с.у
МГН

Часы d400

Часы d300

Полотенцесушитель

Полотенцесушитель

См. совместно с разделом ТХ

Tork SmartOne 472054

См. совместно с разделом ТХ

См. совместно с разделом ТХ

WasserKRAFT K-1087

BXG 11090, 300х690х220мм, см. совместно с разделом ТХ, ЭОМ

См. совместно с разделом ТХ

См. совместно с разделом ТХ

См. совместно с разделом ТХ

Подвесная тумба с раковиной Dreja eco q60, цв. белый

См. совместно с разделом ИОС5.12

ALMA BeNITO al-859-01 со встраиваемым смесителем, см. совместно с разделом
ВК

см. совместно с разделом ВК

см. совместно с разделом ВК

Miralls, Eclipse D700, 4000К, без выключателя (подключение к общему
выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls

Miralls, Eclipse D600, 4000К, без выключателя (подключение к общему
выключателю на помещение, см. план потолков), без фирменной надписи Miralls

Miralls, подсветка RING, D700, 4000К,тип рамы – несветопропускной ПВХ, цв.
черный, с выключателем, без фирменной надписи Miralls

Зеркало 50x70 с подсветкой Esbano, с сенсорным выключателем, температура
подсветки 4000К.

Квадратное с фацетом, инд. размеров, см. развертки

См. совместно с разделом ПБ3

См. совместно с разделом АПС

См. совместно с разделом ИОС5.12

См. совместно с разделом ИОС6.1

См. развертки

Geberit Delta 51 115.105.46.1 пластик, цв. хром матовый

Kink Light Проекция 6435-3,20  Размеры5x60x10

Kichler (Mona), США, Латунь, 558(h)х161мм. Полный аналог. Индивидуальное
изготовление. ОАО «Тверьстекло»

Elektrostandard Schelda LED 8W 1010 IP20 бронзовая a037487

Lumion Picture Hikari 3767/12WL, 600х25х135мм

Указано условно, см. совместно с проектом навигации

См. совместно с разделом ИОС6.1

См. совместно с разделом ПБ3

ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В)

См. совместно с разделом АР

См. совместно с разделом ОВ

См. совместно с разделом ТХ

См. совместно с разделом ТХ и ЭОМ

См. совместно с разделом ИОС5.12

см. раздел ОВ

См. совместно разделом ТХ

См. совместно с разделом ПБ1

CERUTTI SPA MARMOLADA ARIA 2618E

Cezares King Palace (CZR-163-TH), см. совместно с разделом ВК

Часы d400 вторичные СВС40.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-
09/15/ДСР-ИОС5.10

Часы d300 вторичные СВС30.ДС24.Б.П.АЦ, см. совместно с альбомом 765-
09/15/ДСР-ИОС5.10

Полотенцесушитель электрический, см. совместно с разделом ТХ

Полотенцесушитель водяной MIigliore Colosseum ML.CLS – HY.400.DO 72х53(h)

х х - Размерная цепочка, где "х"-одинаковое
 значение размера

Условные обозначения

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"План мебели и розеток 5 этажа Блоки
Б, В

6Р

Формат А1

План мебели и розеток 5 этажа Блоки Б, В

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой»
Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов
пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к
современному использованию) здания

Архитектурные интерьеры.
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смежных раздедов.
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Условные обозначения:

ПД-Ф-41-Р:
ПД-подоконная доска
Ф-фигурная кромка
41-тип по размеру
Р-радиусный подоконник

3021

3034а

Помещения разарбатываемые в рамках РД
в соответвии с дизайн-проектом

Помещения разарбатываемые в рамках РД
по аналогии с разарботанным дизайн-проектом

         
Примечание:         
1. Перед заказом обязательно провести контрольные замеры на объекте          
2. Размеры радиусных подоконников даны с учетом замера по хорде большего и меньшего радиуса подоконника.          
3. Типы кромок см. отдельный чертеж-схему          
4. Типы подоконников указаны на планах помещений разрабатываемых в рамках РД по дизайн проекту, кол-во подоконников в спецификации учитывает только данные помещения 

Не выделенные помещения - помещения
не разрабатываемые в рамках РД
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