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Условное обозначение оконечного оборудования
(смотреть совместно с инжереными разделами):

2 - Световой указатель "Выход". Крепление на подвесах к плите перекрытия
на высоте 2500мм от ур.ч.п до центра, цв. подвесов-RAL7016 (антрацитово-серый)
3 - Ручной пожарный извещатель. Крепление к стене на высоте 1500мм от ур.ч.п. до центра
4 - Оповещатель световой стробоскопический. Крепление к стене на высоте 2500мм от ур.ч.п. до центра
5 - Оповещатель звуковой. Крепление к стене на высоте 3310мм от ур.ч.п. до центра в секциях 1, 19, на высоте 3160мм от ур.ч.п. до центра в секциях 2-8
7 - Кнопка выхода. Крепление к стойке витража на высоте 1100мм от ур.ч.п. до центра
8 - Кнопка аварийной разблокировки дверей. Крепление к стене на высоте 1100мм от ур.ч.п. до центра
9 - Переговорное устройство. Крепление врезное на высоте 1000мм от ур.ч.п. до центра
10 - Панель с ключом для пожарных подразделений. Крепление к стене на высоте 1600мм от ур.ч.п. до центра

Данным заданием предусматривается принципиальное расположение и привязки оборудования с учетом планировочных элементов и элементов отделки.
Количество и расположение оборудования принимать в том числе согласно нормативам и рекомендациям.
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Представитель
"Управление социальной защиты
населения административного

округа г. Москвы"
(2 раб. места)

Представитель
"Генеральный подрядчик по строительству

жилого дома"
(1 раб. место)

Представитель
"Департамент городского

имущества"
(1 раб. место)

Представитель
"Московский центр

недвижимости"
(1 раб. место)

Представитель
"Московский фонд
реновации жилой

застройки"
(2 раб. места)
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- Люк ВК 400х600, устанавливается на высоте 1000мм от ур.ч.п.

- Выключатель одноклавишный. Устанавливается на высоте 900мм от ур.ч.п.

- Семисторный регулятор. Устанавливается на высоте 1500мм от ур.ч.п.
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